6.1 RUMSKORT-TEKNIK

LAS LARM
BRAND TEKNIK

Elektronisk 1&sldsning, behdrighetstyrt, logg

Skalskydd

Enheter, entré/kdk/adm/tvatt/frd mm

Lagenhet/IGkemedel/vardeforvaring/skép

hygienutrymme

Administration
Personalytor

Forvaring/forrdd

Stadd/hygien (stad/tvatt/dekontaminator)

Ladkemedelsutrymme (sarskilda krav, ex
kort/kod)

Husgemensamma funktfioner
Dokumentationsskdp

Balkongdaorr (kod)
kyli entré

Trygghetslarm
Brandskydd

Teknikinstallationer

Automatiska dérréppnare
Ljud/hdorselslinga, enheternas samvaro,
samlingsutrymmen, publika ytor
Ljudanlédggning

Konferensanl&dggning

Ljudsignal skalskydd/enheter

Sakrad mobil tackning
Narvaromarkering vid Igh f personal
Krav tillgé&nglighet tex. signal RWC

Brand-Verksamhetsklass 5 B

Frédgor, standards kontaktas
Umed& Kommun Fastighet, Umed
Kommun IT, ansvarig
valférdsteknik och digitalisering
inom Socialtjanst

Utformning/funktionalitet
utreds inom respektive projekt

KOMMENTARER!

e Enligtlag ska &gare och
nyttjander&ttshavare ha ett
skaligt brandskydd.

e L&slosning ldkemedelsrum-
|6sning ska vara utformad med
tvd av varandra oberoende
funktioner tex kort/kod. Hé6g
sGkerhet, sjukskdterska endast
behdrig till utrymmet.

e Automatiska dérréppnare fér
god fillganglighet i allm&nna
ytor. Automatiska dérréppnare i
funktioner som underlattar i
arbetsmiljén tex. dorr till
dekontaminator, soprum,
inlastning, storre forrdd eller
liknande.

e Alla tekniska installationer med
brukarfokus ska ha rutin for
"backup/support” dd det kan
uppstar livshotande situationer
om teknik upphor att fungera.

e TvdAngs- och skyddsatgdrder
kré&ver brukares samtycke

e Dorren till den enskildes bostad
fér vara I&st men I&set ska vara
konstruerad s& den enskilde kan
dppna och gé ut ndr den sa
onskar (hotellds/elektroniskt 1As).
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Valfardsteknik och digitalisering och dess
majligheter samordnas inom respektive projeki.
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